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Numer postepowania: V — DAG — 343/7/2010

Cztuchdw, dnia 26.04.2010r.

Do wszystkich uczestnikow postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogfoszonego w:
1. Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu 19.04.2010r. pod numerem 88123-2010,
2. Stronie internetowej http://bip.powiatczluchowski.org.pl/
3. Siedzibie Zamawiajgcego (tablica ogtoszen),

Zamawiajgcy Powiat Cztuchowski informuje, ze w dniu 23.04.2010 r. wptynely zapytania doty-
czace postepowania ” Dostawa wraz z montazem windy zewnetrznej samonosnej przystosowanej dla
0s0b niepemnosprawnych przy budynku Zespotu Szkdét Agrobiznesu”

Zapytanie:

Pytanie 1: W tytule jak réwniez w specyfikacji SIWZ okreslacie Pafistwo przedmiot zaméwienia jako
windy oraz dzwig przystosowany dla os6b niepetnosprawnych. Jednoczesnie podany w specyfikaciji
udzwig urzadzenia 300 kg wskazuje na platforme pionowg dla oséb niepetnosprawnych (dzwig
osobowy o udzwigu 300 kg w zadnym przypadku nie bedzie urzadzeniem dostosowanym do
przewozu o0s6b niepetnosprawnych). Prosimy o jednoznaczne okreslenie co jest przedmiotem
przetargu poniewaz sg to dwa rézne urzadzenia.

Jednoczeénie pragne Paristwa poinformowaé, ze montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych nie
jest przez nas zalecany, w szczeg6lnosci dla 4 przystankéw. Naszym zdaniem nalezy zamontowac
dzwig najlepiej elektryczny (eko-dzwig) dla oséb niepetnosprawnych o minimalnych wymiarach
kabiny 1100x1400[mm)] z drzwiami automatycznymi.

Uwagi do platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych:

Udzwig wynosi Q = 300 kg, istnieja natomiast wozki elektryczne, ktére waza ponad 200 kg — naszym
zdaniem minimalny udzwig to 450 kg dla osoby niepetnosprawnej wraz z osobg towarzyszacg. (Sa
osoby niepetnosprawne, ktére bezwzglednie wymagajg opieki - osoby towarzyszgcej).
Przedstawiony podnoénik wymaga statego nacisku na przycisk wezwan jak réwniez na przycisk
dyspozycji. (Osobie niepetnosprawnej na pewno zdrgtwieje reka {4 przystankiaV=0,15m/s =
przejazd ok. 50 sekund). Powinno by¢ sterowanie zbiorcze nie wymagajace statego nacisku.

Osoba niepetnosprawna moze mie¢ trudnosci z otwarciem drzwi skrzydtowych wyposazonych w
sprezyne. Diwig powinien by¢ wyposazony w drzwi automatyczne np. teleskopowe.

Dzwig — nalezy dobra¢ zgodnie z norma PN-EN 81.70 i prawem budowlanym - Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, z dn. 14 grudnia 1994 r. z p6Zniejszymi
zmianami. DZIAL IV Rozdziat 9 Urzgdzenia dZzwigowe (§ 153-202).

Odpowiedz:
Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zapytanie:

Czas wykonania zamoéwienia 18.06.2010 jest praktycznie nierealny. Prosimy o zmiane terminu
wykonania na 15 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedz:


http://bip.powiatczluchowski.org.pl/

Zamawiajgcy kieruje zamowienie do Wykonawcow majacych mozliwosci realizacji zadania w
terminie okreslonym w siwz i ogtoszeniu. Wobec uwarunkowan Zamawiajgcego termin wykonania
zostaje utrzymany.

W celu uwzglednienia powyzszych wyjasnien Zamawiajgcy zmienia termin sktadania ofert na
dzien 28 kwietnia 2010 r. Pozostate ustalenia w siwz bez zmian.

Podstawa prawna art. 38 Ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.
nr 223 poz.1655 ze zm.)
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